Relatério de Analises 203/2026.0.A
Proposta Comercial: PC93/2025.14
Coleta de Amostras: CA3618/2025

Data de Publicagdo: 06/01/2026 10:38

Identificagao Conta
Cliente: SAMARCO MINERACAO S.A. CNPJI/CPF: 16.628.281/0001-61
Contato: Fernanda Gomide Viegas Telefone: -

Enderego: R PARAIBA, 1122 ANDAR 6 9 19 E 23 - SAVASSI - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30.130-918 - Brasil

N° Amostra: 203-1/2026.0 - SAA - ETA Galileia - PF

Tipo de Amostra: Agua Superficial

Data Coleta: 05/01/2026 14:59 Data Recebimento: 06/01/2026 07:23

Condigoes Climaticas na Coleta:: Céu Nublado Tipo de Amostragem: Simples

Aspecto: Limpida Entorno: Area habitada

Odor da Amostra: Caractéristicos Alguma Ocorréncia Durante Amostragem: Nao

Condigoes Climaticas nas ultimas 24h:: Chuvas nas Ultimas 24h Condigoes Climaticas nas ultimas 48h:: Chuvas nas Ultimas 48h
Local de Coleta:: Pos Filtragéo Nome do Manancial de Captagao: Rio Doce

Longitude: -41.5390 Latitude: -19.0065

Resultados Analiticos

Amostragem - Ambiental

Portaria

Anélise Resultado GM/MS 888 LQ LD Incerteza Referéncia Data Analise
Turbidez 0,53000 NTU Méx. 5NTU | 050000 | 0,16700 S, 247 Eaceo. 051012026
Especificagdes
Portaria GM/MS 888: Portaria GM/MS N° 888, de 4 de Maio de 2021.
Interpretagoes

A presente amostra ATENDE aos padrdes estabelecidos pela legislagdo vigente conforme Portaria GM/MS N° 888, de 4 de Maio de 2021.

Notas

Regra de Deciséao:
Os valores da incerteza de medigdo néo foram considerados nos resultados obtidos e apresentados neste documento, e estéo disponiveis para aplicagéo e interpretacéo conforme os critérios do
solicitante.

Notas:

Os resultados apresentados neste relatério séo restritos aos itens ensaiados, e s6 podem ser reproduzido de forma integral.

Os valores de incerteza apresentados neste relatorio representam a incerteza percentual expandida (%) do método.

Ensaios realizados nas amostras conforme recebimento pelo laboratério.Os resultados expressos representam com veracidade as informagdes dos dados brutos gerados nos ensaios.
Resultados em que a concentragdo do componente analisado excede a faixa linear de trabalho e para os quais n&do ¢ tecnicamente viavel realizar diluigdes s&o reportados com a notagéo ">' (maior

que).

Legendas:
LQ: Limite de Quantificagdo.
*: Resultado foi obtido por extrapolagéo da faixa linear de trabalho.

As datas e horas apresentadas neste documento estdo baseadas no fuso horario:(UTC-03:00) Brasilia
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Responsavel Técnico
CRQ1V 04364313

Bruna Aragédo Mariana llla Gallo
Responsavel pela publicagdo da amostra

A validaggo deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.
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